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CFD modellezés alkalmazása a F � városi 
Vízm� vek ZRt.-nél az üzemeltetés 

támogatás, a rekonstrukció el � készítés 
és a kutatás -fejlesztés területén

Gönczi Gábor
Dr. Molnár Zoltán
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CFD SZIMULÁCIÓ

Üzemeltetés 
támogatás

Rekonstrukció 
el� készítés K+F
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Indukciós áramlásmér � k 
elhelyezkedésének vizsgálata

Célok:

• Sebesség profil 
meghatározása a mér� ben

• Sebességtér által generált 
mérési hiba meghatározása

• Integrációs procedúra 
pontosítása

• Egyéb mérési technikák, 
illetve geometriai 
módosítások vizsgálata

• Lehetséges mérési vonalak 
vizsgálata
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Indukciós áramlásmér � k 
elhelyezkedésének vizsgálata
Áramlásmér � k különféle beépítései:
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Indukciós áramlásmér � k 
elhelyezkedésének vizsgálata

Általános háló és CFX-Pre beállítások:

• Elemszám: 1x106-tól 
2.5x106

• Number of inf. Layers: 15
• Y+ érték: 20 és 100 között
• Vizsgát térfogatáram 

szállítási gyakoriság 
alapján (80-500 m3/h)

• Turbulencia modell: Shear
Stress Transport
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Indukciós áramlásmér � k 
elhelyezkedésének vizsgálata
Sebesség profilok felvétele
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Indukciós áramlásmér � k 
elhelyezkedésének vizsgálata
Lehetséges mérési vonalak vizsgálata
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Indukciós áramlásmér � k elhelyezkedésének 
vizsgálata
Terel � elemek használata
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Indukciós áramlásmér � k elhelyezkedésének 
vizsgálata
Terel � elemek használata
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Indukciós áramlásmér � k 
elhelyezkedésének vizsgálata
Terel � elemek használata

• Indukciós áramlásmér� k sebességtérb� l ered�  
hiba közelít�  meghatározása (nem egyenletes 
sebességtér hatásának a vizsgálata az indukált 
feszültség értékére)

• Pontos sebesség adatok esetlegesen beszerelésre 
kerül�  új mér� k kiválasztásához

• Nagyobb rálátás a cs� geometria és a mér� ben 
kialakuló sebességtér közötti kapcsolatra
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Csápferdeség vizsgálata

Kútkörnyezet vizsgálata
– Egyenes csáppal
– Ferde csáppal 

• 2.0 m és
• 4.5 m emelkedés
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Csápferdeség vizsgálata
Vízfelszín alakulása

Egyenes csáp esetén

Ferde csáp esetén
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Csápferdeség vizsgálata
Csápbeli sebességek

Egyenes csáp esetén

Ferde csáp esetén
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Egyenes
csáp

Ferdecsáp
2.0 m ferdeség

Ferdecsáp
4.5 m ferdeség

Vízhozam 2445 m3/d 2022 m3/d 1864 m3/d

C
sá

pb
an

 a
 

se
be

ss
ég

Átlag 9.3 cm/s 7.2 cm/s 6.5 cm/s

Max 28.4 cm/s 23.6 cm/s 19.5 cm/s

Min ~0.6 cm/s ~0.7 cm/s ~0.4 cm/s

3 méteres depresszió esetén

Csápferdeség vizsgálata
Számítási eredmények
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Csápferdeség vizsgálata
Eredmények

• Sikeresen alkalmazható a porózus közegbeli-
cs� belei (lamináris-turbulens) áramlások 
vizsgálatára

• Bebizonyosodott, hogy a kivitelezésnél 
ügyelni kell a vízszintes csáp kialakításra

• Nem megfelel�  kivitelezés akár 20% 
kapacitás csökkenést is eredményezhet az 
elméleti számításhoz képest 
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Kútfert � tlenítés fejlesztése

• Üzem közbeni fert� tlenítés
• Hagyományos fert� tlenítés
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Fert� tlenítési eljárások:

Modellezési nehézségek:

• Tranziens modell (Total time: 1 Day)
• Multiphase flow (három anyag jelenléte)
• Hypo diffúziós elkeveredésének 

modellezése
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Kútfert � tlenítés fejlesztése
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Eredeti kialakítás Új kialakítás
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Medence szell � z� k fejlesztése
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• Küls�  behatások elleni 
védelem fejlesztése

• Páros környezetben való 
alkalmazhatóság

• Nagy h� mérséklet 
ingadozás

• Porleválasztás 
megvalósítása

• Porleválasztási technikák 
összehasonlítása
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Medence szell � z� k fejlesztése
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Jelenleg futó témáink

• Klór havária helyzet modellezése
• Indukciós áramlásmér� k vizsgálata
• Kutak modellezése
• Medence szell� z� k fejlesztése
• Medence rekonstrukciók támogatása
• Medence üzemállapot vizsgálat
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Köszönöm a figyelmet!
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