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CFD SZIMULACIÓ

Szakmai 
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Vízmin� ség Szakmai 
támogatás K+F

• Tisztavíz medencék 
vizsgálat

• Szénsz� r� k 
vizsgálata

• Medence 
rekonstrukciós 
munkálatok 
támogatása

• Csáposkutak
vizsgálata

• Medencealakok 
vizsgálata



Medence rekonstrukciós munkálatainak támogatása

Jelenlegi kialakítás vizsgálata:
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Medence rekonstrukciós munkálatainak támogatása

Új cs � kialakítások vizsgálata:
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Medence rekonstrukciós munkálatainak támogatása

• Építészeti beavatkozások hatásainak elemzése

Eredmények:
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• Üzemtani változások hatásainak felderítése

• Cs� kialakítás optimalizálása
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Szénsz� r� k vizsgálata

Feladatok:
• Vízmin� séget negatívan 

befolyásoló áramlási 
viszonyok meghatározása

• Holtterek, pangó terek 
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Modell geometriai felépítése:
• Vízrávezetés átbukással
• Aktív szén réteg
• Sz� r� gyertyák
• Tisztított vízelvezetés

F� városi Vízm� vek Zártkör� en M� köd�  Részvénytársaság • www.vizmuvek.hu • vizvonal@vizmuvek.hu

• Holtterek, pangó terek 
felderítése, ill. 
kiküszöbölési lehet� ségei



Áramlás a porózus közegben:

Szénsz� r� k vizsgálata

Teljes modell
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Sz� r� közeg modell



Holtterek ill. örvények felderítése:

Szénsz� r� k vizsgálata

Tisztavíz elvezetés Vízrávezetés
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Áramlásirányítók lehetséges használata:

Szénsz� r� k vizsgálata
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Áramlásirányítók lehetséges használata:

Szénsz� r� k vizsgálata

Terel � lapok nélkül Terel � lapokkal
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• Két vízmin� séget negatívan befolyásoló rész 
feltérképezése

Szénsz� r� k vizsgálata

Eredmények:
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feltérképezése
• Alsó pangó tér csökkentése átereszt�  tér 

változtatásával vagy gyertyák számának 
csökkentésével (további vizsgálat) 

• Fels�  örvény nem befolyásolja a tisztított víztér 
áramlását

• Porózus közeg sikeres használata a modellben
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Medencealakok vizsgálata

• Lehetséges medencealakok kiválasztása
• Alak optimalizálása
• Vezetékek kialakítása
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Medencealakok vizsgálata

Terel � fal alkalmazásaTölt � vezeték nyílásszámának csökkentése
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• Lehetséges 
medencealakok 
kiválasztása

Medencealakok vizsgálata

Fallekerekítés csökkentése
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kiválasztása
• Alak optimalizálása
• Tölt�  és ürít�  

vezetékek kialakítása
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• A medence vizsgálata
– Terel� fal nélkül
– Terel� fallal rés nélkül

Tisztavíz medence vizsgálata
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– Terel� fallal 2 cm-es rés esetén (jelenlegi)



Tisztavíz medence vizsgálata

Terel � fal réssel
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Kialakult sebesség a fal környezetében:

Rés nélkül Réssel

Tisztavíz medence vizsgálata
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További felhasználási területek

• Indukciós áramlásmér� k elhelyezkedése

• Csáposkutak és kútkörnyezet vizsgálata
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• Víztározó terek áramlástani vizsgálata

• Klór bekeverés vizsgálata
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Köszönöm a figyelmet!
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Köszönöm a figyelmet!
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